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Las NTP 26.82 y 27.82 contienen respectivamente los criterios legales y técnicos respecto a la limitación de la propagación del fuego 
por aislamientos de riesgos.

La presente NTP pretende divulgar las tablas del Apéndice II de la NBE-CPI-82 (1) que contiene las características de resistencia ante 
el fuego que, sin necesidad de ensayo, se podrán otorgar a algunos de los elementos constructivos más usuales.

Tabla II.1: Tabiques y muros de fábrica de ladrillo

Tabla II.2: Tabiques y muros de fábrica de bloque de hormigón

Año: 1983

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.



Tabla II.3: Muros de hormigón armado

Tabla II.4: Forjados de piso de vigueta de hormigón, aligerados con bovedillas cerámicas de hormigón

Tabla II.5: Losas macizas de hormigón armado

Tabla II.6: Pilares de hormigón armado



Tabla II.7: Vigas de hormigón armado

Tabla II.8: Recubrimientos
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